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Documento Operacional IECEx 314-4 —

Esquema IECEx de Empresas de Servicos Certificadas —
Parte 4: Inspecao e manutencao “Ex”

Requisitos do Sistema de Gestao da Qualidade para Empresas de Servicos do
IECEx que prestam servigos relacionados com inspecédo e manutencao “Ex”

PREFACIO

Este documento é o Documento Operacional IECEx OD 314-4 - Requisitos do Sistema de Gestdo da
Qualidade para o Esquema de Empresas de Servigos Certificadas — Parte 4: Inspecdo e manutencéo
“Ex” (Esquema IECEx 03-4”), para fornecer um mecanismo para as Organiza¢des que fornecem
servigos de inspecéo e manutencdo “Ex”, atendendo aos requisitos da ABNT NBR IEC 60079-14 e
ABNT NBR IEC 60079-17, para a obtencédo de uma Certificacdo IECEXx dentro do sistema IECEX.

Uma listagem dos ExCBs aprovados é mantida no website do IECEx: www.iecex.com.
NOTA Ao longo deste Documento Operacional IECEX, escrito em portugués, as Normas IEC ou ISO referenciadas séo indicadas
como Normas ABNT NBR IEC ou ABNT NBR ISO. Isto se deve ao fato de que tais normas adotadas sdo também escritas em

portugués e séo idénticas, em contetdo técnico, forma e apresentagédo, sem desvios nacionais em relagdo as respectivas
normas internacionais IEC ou ISO.

Histérico do Documento

Data Sumario

2013-03 Esta versdo original Edicdo 1 do IECEx OD 314-4 substitui a
Verséo 2 do IECEx OD 014 e representa a aplica¢gdo de um novo
sistema de numeracao

2017-11 Esta Edi¢éo 2.0 foi aprovada para publica¢éo pela Reunido de 2017
do ExMC, por meio da Deciséo 2017/55 e cancela a Edi¢éo 1.0 do
IECEx OD 314-4 quando da sua publicagéo.

Endereco:
IECEX Secretariat

Level 33, Australia Square
264 George Street
Sydney NSW 2000
Australia

Detalhes de Contato:

Tel.: +61 2 4628 4690

Fax: +61 2 4627 5285

E-mail: chris.agius@iecex.com
http://www.iecex.com
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INTRODUCAO

Este Documento Operacional é complementar aos manuais e procedimentos operacionais operados
pelos Organismos de Certificagdo do IECEx (ExCBSs), aprovados pelo Comité de Gestdo IECEXx para
emitir Certificados de Conformidade IECEx para Empresas de Servigos que prestam servicos de
inspecao e manutencao “Ex”, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-17.

O Esquema de Empresas de Servicos Certificadas do IECEx é modelado sobre o Esquema de
Certificado de Conformidade do IECEX, o qual € um Sistema de Certificacdo do Tipo 5 da I1SO.

O objetivo do Documento Operacional € assegurar que cada ExCB, aceito pelo EXMC para os objetivos
de emisséo de Certificados de Empresas de Servicos Certificadas do IECEX, processam as aplicacbes
de Empresas de Servigos de instalagdo e inspec¢do inicial “Ex”, com 0 mesmo procedimento e requisitos
técnicos/gerenciais, conhecidos como sistema IECEx de certificacao.

A preparacéo deste documento foi feita com o objetivo de alinhamento com diversas Normas e Guias
Internacionais da ISO/IEC, incluindo, mas nédo se limitando as seguintes:

NOTA Embora este documento faga referéncias as ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17, é também aplicavel
na determinagdo da capacidade de execugdo dos servicos de acordo com 0s requisitos de outras normas nacionais,
internacionais ou regionais de natureza similar, como a ABNT NBR IEC 61892-7 — Unidades maritimas moéveis e fixas —
InstalacBes elétricas — Parte 7: Areas classificadas

ABNT NBR IEC 60079-14, Atmosferas explosivas — Parte 14: Projeto, selecdo e montagem de
instalacdes elétricas

ABNT NBR IEC 60079-17, Atmosferas explosivas — Parte 17: Inspe¢cdo e manutencao de instalacdes
elétricas

Normas da Série ABNT NBR IEC 60079, como aplicavel ou referenciada na ABNT NBR IEC 60079-14
e ABNT NBR IEC 60079-17 (por exemplo, ABNT NBR IEC 60079-13, 28, 29, 32 e 43)

ABNT NBR ISO/IEC 17000, Avaliacéo de conformidade - Vocabulario e principios gerais

ABNT NBR ISO/IEC 17011, Avaliacdo de conformidade - Requisitos gerais para 0s organismos de
acreditacdo que realizam acreditacdo de organismos de avaliagdo de conformidade

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1, Avaliacdo de conformidade - Requisitos para organismos que fornecem
auditoria e certificacdo de sistemas de gestédo — Parte 1: Requisitos

ABNT NBR ISO/IEC 17065, Avaliacdo da conformidade - Requisitos para organismos de certificagdo
de produtos, processos e servigcos

ABNT NBR ISO 19011, Diretrizes para auditoria de sistemas de gestéo

ABNT NBR ISO Guia 27, Diretrizes para a¢fes corretivas a serem adotadas por um organismo de
certificacdo no caso de uso indevido de sua marca de conformidade

ABNT NBR ISO/IEC Guia 28, Avaliacdo de conformidade - Diretrizes sobre o sistema de certificagdo
de produtos por terceira parte

ABNT NBR ISO/IEC Guia 53, Avaliacdo de conformidade - Orientacdo sobre o uso de sistema de
gestéo da qualidade de uma organiza¢&o na certificacdo de produto

Este procedimento frequentemente se refere ao IECEx OD 025, Orientagcdes sobre programas de
Gerenciamento da Avaliacdo e Inspecéo para a avaliagdo do Sistema da Qualidade do Fabricante, de
acordo com o Esquema do IECEx.

Embora este Esquema esteja relacionado com Empresas de Servigos, muitos dos elementos do
IECEx OD 025 séo aplicaveis, a medida que aquele documento operacional é aplicavel a diversas
etapas deste procedimento.
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Requisitos do Sistema de Gestao da Qualidade para Empresas de Servi¢cos do
IECEX que fornecem servicos relacionados com inspecédo e manutencao “Ex”

1 Generalidades

Este Documento Operacional estabelece os requisitos do Sistema de Gestéo da Qualidade (SGQ) que
uma Empresa de Servigos deve atender, de forma a obter e manter uma Certificagdo IECEx como uma
Empresa de Servicos “Ex”, envolvida somente em inspecdo e manutencdo de equipamentos e
instalacdes “Ex”. Este Documento Operacional também estabelece os requisitos para Organismos de
Certificacdo IECEx (EXCBs), aprovados pelo Comité de Gestdo IECEx para emitir Certificados de
Conformidade IECEx para Empresas de Servicos relacionados com a avaliacdo das Empresas de
Servico com a sua conformidade com estes requisitos. Estes requisitos também formam a base para
as auditorias das Empresas de Servicos Certificadas IECEX pelos EXCBs.

Apesar da certificacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ) em relagdo as normas pertinentes
ndo ser um requisito para o Esquema IECEx, uma Empresa de Servicos com esta certificacdo pode ser
beneficiada no sentido de auxiliar no atendimento aos requisitos deste Documento Operacional.

Na utilizag&o dos requisitos da ABNT NBR ISO 9001 como base para este Documento Operacional, 0s
requisitos indicados a seguir substituem, adicionam ou s&o mais especificos do que aqueles requeridos
pela ABNT NBR ISO 9001. As referéncias as secdes utilizadas neste Documento Operacional foram
adotadas com base na ABNT NBR ISO 9001:2008, como a mais recente edicao.

NOTA Os requisitos indicados na ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO/IEC 80079 estéo sendo avaliados pelo EXMC e
ExSFC do IECEX.

2 Definicdes

2.1
Empresa de servigos “Ex”
ver IECEx 03-4

NOTA 1. Empresa de Servigos “Ex” é o termo utilizado pelo IECEx e no contexto deste IECEx OD 314-4 é aplicavel a uma
organizag&o que realiza ou controla as atividades de inspec¢des e manutengéo “Ex”, como requerido na ABNT NBR IEC 60079-
14 e na ABNT NBR IEC 60079-17.

NOTA 2. Uma Empresa de Servigos “Ex” pode possuir restricbes sobre os tipos de equipamentos, tipos de prote¢do “EX”,
caracteristicas e porte de equipamentos, que séo indicadas pela sua limitagdo de escopo.

2.2
Equipamento “Ex”
ver |IECEx 02

3 Aplicacéo

Este Documento Operacional deve ser aplicado pelos EXCBs, aprovados pelo Comité de Gestédo do
IECEX para emissao de Certificados IECEx de Empresas de Servicos.

Os requisitos do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ) indicados a seguir sdo baseados nos
requisitos pertinentes da ABNT NBR I1SO 9001, como complementos ou adi¢des.

Os ExCBs devem gerenciar suas auditorias do sistema de gestado da qualidade, para o Programa de
Certificacdo IECEx de Empresas de Servicos, utilizando o IECEx OD 025 como uma base, o qual
abrange:

* Planejamento das Auditorias

+ Competéncia dos Auditores

» Duracéo das auditorias de manutencéo

* Relatorios de auditorias

 Outros
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A manutencao da certificacdo existente pelo EXCB emissor do Certificado IECEx para a Empresa de
Servigos deve consistir nas seguintes etapas:

a) Manutencdo anual — Auditorias de manutengcdo nos locais onde a empresa de servigos “Ex”
gerencia suas atividades devem ser realizadas a intervalos ndo superiores a 12 meses, para 0s
quais um FAR (Facility Assessment Report), deve ser emitido de acordo com o IECEx OD 313-4.

b) Reavaliagcdo — Conduzida como parte de toda auditoria de manutencéo tri anual e deve incluir a
revisdo completa dos procedimentos documentados da Empresa de Servicgos.

3.1 Requisitos de documentacéao

3.1.1 Generalidades

A Empresa de Servicos “Ex” deve desenvolver um plano para estabelecer a verificagdo de seus
processos de inspecdo e manutencao “Ex”, de acordo com 0s requisitos da ABNT NBR IEC 60079-14
e ABNT NBR IEC 60079-17.

Toda a instalacéo e inspecdo inicial “Ex” realizada pela Empresa de Servigcos requer procedimentos
documentados e instrucdes de trabalho, e devem estar definidos em seu escopo de Certificacdo de
Empresa de Servigcos IECEX.

Durante as auditorias de manutengéo, os ExCBs devem avaliar as mudangas identificadas.

NOTA Regulamentos nacionais podem requerer que determinados documentos sejam mantidos por um periodo minimo a partir
da data de entrega.

3.1.2 Registros

Os seguintes requisitos séo adicionais aos indicados na ABNT NBR ISO 9001, Sec¢éo 4.2.4:

Os registros dos servicos dos equipamentos “Ex” e das instalac6es “Ex” que forem inspecionadas ou
mantidas devem ser mantidos de acordo com o0s requisitos deste IECEx OD 314-4,
ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17.

Além disto, os registros necessitam ser mantidos dos equipamentos e instalagbes “Ex” que, mesmo
apos terem sido inspecionados ou mantidos, ndo estejam de acordo com o0s requisitos deste
IECEx OD 314-4, ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17.

Como um minimo, os registros devem ser mantidos por 10 anos.

3.2 Responsabilidade da lideranca

Os seguintes requisitos sdo adicionais aos indicados na ABNT NBR ISO 9001, Secéo 5:

A alta lideranca deve estabelecer um mecanismo para assegurar que exista pelo menos uma pessoa
designada para atuar, sempre que necessario, como representante da lideranca em assuntos
relacionados com o escopo de servicos cobertos pela certificacdo de conformidade IECEx para
Empresa de Servicos.

As responsabilidades e autoridades do representante da alta lideranca e de qualquer representante
devem ser documentadas. O ExXCB deve ser notificado de qualquer mudanca no pessoal apontado
como Pessoa Responsavel, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17.

NOTA O termo “Representante da alta lideranga” da ABNT NBR ISO 9001 é equivalente ao termo “Pessoa responsavel” indicado
na ABNT NBR IEC 60079-14 e na ABNT NBR IEC 60079-17.

3.3 Gestao dos recursos

Os seguintes requisitos sdo adicionais aos indicados na ABNT NBR I1SO 9001, Secéo 6:
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A Empresa de Servicos “Ex” deve fornecer treinamento para todo o pessoal que execute atividades que
afetem o processo de inspecdo e manutencdo “Ex”. Pessoas competentes que executem tarefas
designadas devem ser qualificadas com base em formacédo escolar apropriada, bem como em
treinamento  ou  experiéncias, como definido na ABNT NBRIEC 60079-14 e na
ABNT NBR IEC 60079-17. Os registros apropriados dos treinamentos e cursos de reciclagem devem
ser mantidos.

As pessoas competentes, incluindo as pessoas responsaveis e executantes devem manter suas
competéncias, sendo que os EXCBs requeridos a verificar a atualizacdo da competéncia das Pessoas
Competentes, como parte da avaliagdo de manutencédo da Empresa de Servicos.

A Empresa de Servicos deve estabelecer e manter um Sistema de Competéncia que inclua a avaliacao
do pessoal em conformidade com os requisitos da ABNT NBRIEC 60079-14 e
ABNT NBR IEC 60079-17 e Unidades de Competéncia Ex 004 (Manutencdo de equipamentos em
atmosferas explosivas), Ex 007 (Execucdo de inspec¢des visuais e apuradas de equipamentos e
instalacdes em, ou associadas a atmosferas explosivas) e Ex 008 (Execuc¢édo de inspec¢bes detalhadas
de equipamentos ou instalagBes elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas), de acordo com
0 IECEx OD 504, para Pessoas Responsaveis e Executantes. O Sistema de Gestdo da Competéncia
deve abranger o escopo dos trabalhos realizados pela Empresa de Servicos e locais geograficos
relacionados com as instalagdes.

NOTA 1 E chamada a atencdo para os requisitos especificos relacionados com as diferentes localizacdes geogréficas e
influéncias externas aplicaveis.

NOTA 2 As evidéncias das competéncias podem ser fornecidas pela existéncia de pessoal certificado de acordo com as
aplicaveis Unidades de Competéncia Ex 004 (Manutencédo de equipamentos em atmosferas explosivas), Ex 007 (Execucao de
inspecdes visuais e apuradas de equipamentos e instalagdes em, ou associadas a atmosferas explosivas) e Ex 008 (Execugao
de inspecdes detalhadas de equipamentos ou instalagdes elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas) do Documento
Operacional IECEx OD 504 (Especificacédo para a avaliacéo dos resultados das unidades de competéncias).

3.4 Realizacao do produto

Os seguintes requisitos sé@o adicionais aos indicados na ABNT NBR I1SO 9001, Sec¢éo 7:

A Empresa de Servico “Ex” deve estabelecer procedimentos ou instrucdes de trabalho especificos para
a instalagéo e inspecéo inicial “Ex”. Estes procedimentos ou instru¢des de trabalho devem considerar
cada processo coberto pelo escopo do Certificado IECEx da Empresa de Servicos, de acordo com 0s
requisitos da ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17, de acordo com o0s parametros
indicados a seguir:

* Tipos de servi¢os “Ex” oferecidos
* Recursos disponiveis para medigdo, teste ou inspecao

» Detalhes e evidéncias de competéncia “Ex” para pessoas responsaveis e executantes, designadas
como Pessoas Competentes “Ex”

* Atividades subcontratadas
3.5 Medicéo, analise e melhorias

Os seguintes requisitos sé@o adicionais aos indicados na ABNT NBR I1SO 9001, Sec¢éo 8:

3.5.1 Planejamento
A Secdo 8.1 da ABNT NBR ISO 9001 ¢é aplicavel, com as seguintes excec¢des:
Melhorias ndo estdo no escopo deste Documento Operacional. Estas melhorias podem ser realizadas

a critério da Empresa de Servicos, porém as disposicoes de 3.2 devem ser aplicadas em todos os
€asos.

3.5.2 Satisfacdo do cliente

A Secédo 8.2.1 da ABNT NBR ISO 9001 é substituida pelos seguintes requisitos:
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Para os efeitos deste documento, a “satisfagdo do cliente” se refere a conformidade da Empresa de
Servigos “Ex” com os requisitos aplicaveis da ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17.

Entretanto, medidas adicionais de satisfacdo dos clientes de acordo com a ABNT NBR ISO 9001 s&o
encorajadas.

3.5.3 Auditorias internas

A Secdo 8.2.2 da ABNT NBR ISO 9001 e o seguinte sé@o aplicaveis.

O programa de auditorias internas deve indicar a efetividade dos elementos do Sistema de Gestao da
Qualidade (SGQ), como descrito neste documento, de forma a assegurar que 0s processos de inspecao

e manutencdo “Ex” estdo em conformidade com a ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-
17. E recomendado que o intervalo entre as auditorias internas ndo exceda o periodo de 12 meses.

3.5.4 Monitoracdo e medi¢do dos processos
O seguinte requisito é adicional aqueles da ABNT NBR ISO 9001, Sec¢éo 8.2.3.
Quando um processo de inspecdo ou manutencdo “Ex” puder afetar a integridade de um tipo de

protecdo “Ex”, aquele processo especifico deve ser determinado ou monitorado e evidéncias
documentadas devem ser mantidas, para demonstrar a conformidade com os parametros requeridos.

3.5.5 Monitoramento e medi¢cdo de processos
O seguinte requisito é adicional agueles da ABNT NBR ISO 9001, Sec¢éo 8.2.4:
Quando testes sdo requeridos, estes devem ser realizados como especificado na

ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17, sendo que técnicas de amostragem sendo
permitidas de acordo com as especificacdes e requisitos indicados na ABNT NBR IEC 60079-17.

3.5.6 Controle de produtos ndo conformes
Os requisitos seguintes sao adicionais aqueles da ABNT NBR ISO 9001, Secéo 8.3:
A Empresa de Servicos “Ex” deve realizar acdes, apropriadas ao grau de significancia apresentado,

associado com um equipamento “Ex” ou uma instalacdo “Ex” que tiver sido encontrada néo
conforme durante uma inspecao “Ex” ou apds uma manutencéo “Ex”

Para todas as instalagbes “Ex” ndo conforme, a Empresa de Servigos “Ex” deve manter registros de:

+ Identificacdo do equipamento “Ex” ou da instalacdo “Ex” coberta pela inspe¢édo ou manutencéo “Ex”
* O cliente que recebeu o servico de inspe¢éo ou manutencéo “Ex”

* As acdes tomadas para informar a organizacéo responsavel pelo equipamento “Ex” ou instalagao
“Ex”

* As acles tomadas para implantar acdes corretivas e preventivas
e As acles e comunica¢cfes tomadas com o organismo regulador pertinente (quando aplicavel)
3.5.7 Anélise dos dados

A Secdo 8.4 da ABNT NBR ISO 9001 € aplicavel.

3.5.8 Melhorias

A Secdo 8.5.1 da ABNT NBR ISO 9001¢ aplicavel.

3.5.9 Acdes corretivas

A Secdo 8.5.2 da ABNT NBR ISO 9001 é aplicavel.
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3.5.10 Acgdes preventivas

A Secéo 8.5.3 da ABNT NBR I1SO 9001 é aplicavel.

4 Requisitos preliminares para a avaliacdo de Empresas de Servicos “Ex” por um
ExCB

Como um pré-requisito, deve ser estabelecido que a Empresa de Servicos atenda aos requisitos da
ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17, em termos de instalacdes, equipamentos e
pessoal competente adequados para executar 0 escopo de servi¢os a serem cobertos pelo Certificado
IECEx da Empresa de Servigos Certificada.

5 Visita preliminar (opcional)

Antes da auditoria de avaliacdo das instalaces, nos locais onde a Empresa de Servicos “Ex” gerencia
a suas atividades, uma visita preliminar pode ser conduzida pelo ExCB, quando solicitada pela Empresa
de Servicos candidata. Esta visita preliminar pode também servir como uma “analise de lacunas”. Tais
atividades séo usualmente conduzidas mediante uma taxa para estes servicos basicos.

6 Experiéncias dos auditores do ExCB

As auditorias do ExCB, nos locais onde a Empresa de Servigos “Ex” gerencia a suas atividades, devem
ser realizadas por pessoa ou pessoas que possuam experiéncias compativeis com o escopo de
aplicacdo da Empresa de Servicos, incluindo Sistemas de Gestdo da Qualidade (SGQ).

7 Auditoria de avaliagéo das instalagdes

A auditoria de avaliacdo das instalacdes, nos locais onde a Empresa de Servicos “Ex” gerencia a suas
atividades, deve ser conduzida por um EXCB para verificar a conformidade com a
ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17 e requisitos do Esquema IECEX, por exemplo,
este IECEx OD 314-4. Adicionalmente aos requisitos gerais do Esquema IECEX, o certificado IECEX
da Empresa de Servicos deve ser emitido sujeito as condicbes especificadas nestas regras que
estabelecem este Esquema e baseado em resultados satisfatérios das avaliagbes realizadas pelo
ExCB.

Consultar o Documento Operacional IECEx OD 313-4 para detalhes adicionais.

8 Avaliacédo dos processos pelos ExXCBs

Esta Secédo identifica as &reas criticas que os EXCBs devem incluir na avaliacdo e manutencdo de
Empresas de Servicos que busquem obter e manter a Certificacdo IECEx para Empresas de Servigos.

8.1 Conformidade com ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17

Os ExCBs devem avaliar os procedimentos e processos da Empresa de Servicos “Ex” com relacéo a
conformidade com os requisitos aplichveis da ABNT NBRIEC 60079-14 e da
ABNT NBR IEC 60079-17.

Isto deve incluir a avaliacdo dos procedimentos de inspecdo e manutencdo da Empresa de Servicos
“Ex” com relagdo a conformidade com a ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17 e a
verificacdo de que tais procedimentos de inspecdo e manutencao definam claramente o método para
os critérios de aceitacdo ou rejeicao.

8.2 Utilizac&o de subcontratadas

Os ExCBs devem avaliar o método de controle que a Empresa de Servigcos “Ex” mantém sobre
guaisquer empresas subcontratadas para executarem partes dos processos de instalagcao e inspecao
inicial, incluindo atividades de testes e calibragfes.
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A Empresa de Servigos “Ex” deve concordar em fornecer para avaliagdo pelo ExCB a documentacao
pertinente e em organizar as visitas a quaisquer empresas subcontratadas que o ExCB considere
necessario. As Subcontratadas que realizem atividades que tenham potencial de impacto na
conformidade com a ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17 devem ser submetidas a
auditorias pelo ExCB.

A subcontratagdo por parte da Empresa de Servigos “Ex” deve estar claramente definida em acordos
entre o ExXCB e a Empresa de Servigos, e entre o EXCB e a empresa subcontratada, ou por delegacéo
do ExCB, diretamente entre a Empresa de Servigos e a empresa Subcontratada.

O escopo das atividades € uma parte integral de tais acordos, bem como as evidéncias das
competéncias da Subcontratada (por exemplo, certificados, auditorias inicial e anual pelo ExCB). A
responsabilidade geral permanece, em todos os casos, com o EXCB que tenha certificado a Empresa
de Servigos. Os acordos acima indicados devem ser registrados pela secretaria do IECEX.

A subcontratacdo de atividades deve ser feita de forma limitada, principalmente quando os
investimentos para tais atividades forem elevados e a quantidade ou a demanda para tais servicos para
a Empresa de Servigos “Ex” forem baixas.

N&o é permitida a subcontratacao de atividades relacionadas com o escopo principal de inspecao e
manutencéo “Ex” indicadas no Certificado IECEX.

8.3 Avaliacdo das competéncias dos executantes e das pessoas responsaveis

O EXCB deve avaliar os procedimentos da Empresa de Servicos “Ex” para a verificacdo das
competéncias atuais de seu pessoal indicado como Pessoas Competentes “Ex”, incluindo os
executantes e as pessoas responsaveis, como requerido pela ABNT NBR IEC 60079-14 e
ABNT NBR IEC 60079-17.

Para Pessoas Competentes “Ex” que possuam um Certificado de Competéncias Pessoais (CoPC) de
acordo com o IECEx OD 504, Unidades de Competéncia Ex 004 (Manutencdo de equipamentos em
atmosferas explosivas), Ex 007 (Execucdo de inspec¢des visuais e apuradas de equipamentos e
instalacdes em, ou associadas a atmosferas explosivas) e Ex 008 (Execuc¢édo de inspec¢des detalhadas
de equipamentos ou instalac6es elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas), ou possuindo
outras evidéncias adequadas de avaliagdo e demonstracdo de Competéncias com base na
ABNT NBR IEC 60079-14 e na ABNT NBR IEC 60079-17, o ExCB deve verificar que o escopo de
atividades certificadas ou avaliadas engloba as atuais atividades da Empresa de Servigos “Ex”.

O pessoal reconhecido como Pessoas Competentes “Ex” deve ser identificado no sistema de
documentacdo da Empresa de Servigos “Ex”, juntamente com o seu escopo de suas atividades.

O certificado da Empresa de Servi¢cos permanece valido somente enquanto as Pessoas Competentes
“Ex” relacionadas no sistema de documentagcao da Empresa de Servigos, designadas como “Pessoas
Responsaveis”, permanecerem envolvidas em suas atividades.

Qualquer mudanca que possa impactar no atendimento pela Empresa de Servicos “Ex” com o0s
requisitos do Esquema IECEX, por exemplo, mudangas no quadro do “Pessoal’, deve ser informada
imediatamente para avaliacdo pelo ExCB.

Necessita ser ressaltado que a situagdo de uma Pessoa Competente “Ex” esta diretamente relacionada
com a Empresa de Servicos “Ex” e, desta forma, néo é transferivel entre Empresas de Servigos, sem
uma avaliacéo por um ExCB.

A substituicdo de Pessoas Competentes “Ex”, sejam executantes ou pessoas responsaveis, deve ter
as evidéncias de suas competéncias verificadas pelo ExCB.

8.4 Registros

Os resultados dos servigos de inspe¢do e manutencdo realizados pela Empresa de Servicos “Ex”
devem ser mantidos por meios apropriados que assegurem:

+ Legibilidade
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* Rastreabilidade dos resultados das medi¢Bes por instrumentos calibrados, com as medi¢cBes
indicadas nos relatérios. Uma simples marca (tick) para indicar que a medicéo esta correta nao é
aceitavel

* Arguivamento de forma a permitir acesso posterior, de acordo com 3.1.2 acima

A Empresa de Servigos “Ex” deve manter todos os documentos de inspe¢do e manutencao “Ex” por
um periodo minimo de 10 anos, a partir da data em que a inspecéo inicial foi concluida.

8.5 CondicOes para a concluséo dainspecédo e manutencéo “Ex”

Os processos e 0s procedimentos da Empresa de Servicos “Ex” devem estar de acordo com 0s
requisitos indicados a seguir, com relacdo a concluséo da inspecdo e manutengéo “Ex”.

As instalacdes e as inspecdes iniciais “Ex” devem ser consideradas concluidas somente quando um
relatério de aprovacdo da inspecdo e manutencdo “Ex” for emitido, de acordo com a
ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17, por uma Pessoa Responsavel da Empresa de
Servigos “Ex”.
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Anexo A
Relatorio de servicos de inspecdo e manutencao “Ex”
emitido por uma Empresa de Servigos “Ex”

Este Anexo A especifica o conteddo minimo de um relatério de Servigos “Ex” a ser elaborado,
registrado e arquivado de acordo com os procedimentos do SGQ de uma organizagdo
certificada sob o Esquema IECEx 03-4 para prestar servicos de inspe¢do e manutencdo “Ex”,
de acordo com os requisitos da ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17 e o
escopo da organizacéo.

Este relatério de Servicos “Ex” deve ser elaborado apés a execucdo de todos 0s servicos
aplicaveis para a operacdo da Organizacdo, como uma Empresa de Prestacdo de Servicos
certificada no IECEXx.

Os Relatérios de Servicos de inspec¢ao “Ex”, incluindo a descri¢cao das ndo conformidades e de
suas solugbes devem ser elaborados levando em consideracéo os aspectos relacionados com
0 equipamento “Ex” (sob os aspectos geral e especifico), a instalacao “Ex” e 0 meio ambiente
(influéncias externas), de acordo com os requeridos da ABNT NBR IEC 60079-17.

Uma versao eletrbnica do Relatdrio de Servigos “Ex” deve ser enviada e aprovada pelo gerente
da planta, sistema, instalacdo “Ex” ou equipamento “Ex” que tiver recebido os servi¢cos “Ex”.

Nos casos dos servigos de inspec¢ado “Ex” utilizar programas eletrénicos, PDA, QRCode e RFID,
todos os arquivos eletrénicos gerados pelo programa de inspecdo devem ser fornecidos para
0 gerente da planta, sistema, instalacdo “Ex” ou equipamento “Ex”, também incluindo o relatério
completo, em formato PDF.

A.1 Conteudo do relatdrio de servigos de inspecdo e manutencédo “Ex”

O Relatério de Servicos “Ex” deve conter todos os detalhes aplicaveis, pelo menos, dos
seguintes elementos:

e Nome da Empresa de Prestacdo de Servicos “Ex” certificada;

e Aidentificacdo do Certificado IECEx obtido pela Organizacdo, como uma Empresa de
Prestacédo de Servigcos “Ex” certificada;

e Nome e detalhes de contato do pessoal da Empresa de Prestacdo de Servigos de
Inspecdo e Manutencdo “Ex” que executou 0s servi¢os;

e O nome e endereco do recebedor dos servicos “Ex” executados;
e A data que os servigos de inspecdo e manutencdo “Ex” foram executados;

e Numero de referéncia do Relatorio de Servigos “Ex”, a ser rastreado no prontuério das
instalacfes do usuario;

e Referéncia a ABNT NBR IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-17 para servi¢cos de
inspecdes detalhadas “Ex”;

e Para servicos de inspecdo e manutencdo “Ex” em instalacdes offshore, deve ser feita
referéncia também a ABNT NBR IEC 61892-7 - Unidades maritimas moveis e fixas —
Instalagdes elétricas — Parte 7: Areas classificadas

e Referénciaa ABNT NBR IEC 60079-17 para servi¢cos de inspec¢fes apuradas ou visuais
“EX”;

e Referéncia a ABNT NBR IEC 60079-17 para servicos de manutencdo “Ex”;

e Uma breve descri¢cdo da planta, sistema, instalacdo ou equipamento “Ex” que recebeu
0s servicos prestados de inspecdo ou manutencédo “Ex”;

e Ostipos de protecédo “Ex” utilizados na planta, sistema, instalacdo ou equipamento “Ex”
que recebeu os servigos prestados de inspecdo ou manutencédo “Ex”;
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Copias de fotografias, medi¢des e quaisquer outros meios aplicaveis relacionados com
0s servigos prestados de inspe¢do ou manutencdo “Ex”;

Para os servicos de inspecéo visual, apurada ou detalhada “Ex”, as respectivas Listas
de Verificacdo preenchidas, especificadas na ABNT NBR IEC 60079-14 (para
inspecdes iniciais detalhadas “Ex”) ou ABNT NBR IEC 60079-17 (para inspecdes
visuais, apuradas ou detalhadas), indicando os tags dos equipamentos, documentos de
classificacao de area, certificados dos equipamentos “Ex” e as ndo conformidades
encontradas;

Lista e descricdo das ndo conformidades encontradas, resolu¢cdes, acdes tomadas ou
acOes requeridas relacionadas com os servi¢cos prestados de manutencéo ou inspec¢ao
“Ex”, assinado pela Pessoa Responsavel da Empresa de Servicos “Ex”, aprovada e
assinada pela Pessoa Responsavel da instalagdo “Ex” do usuério.



